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ABSTRAK 
Di era globalisasi ini polusi menjadi masalah utama dalam 
dunia industri. Selain asap kendaraan, pencemaran yang diakibatkan 
oleh hasil pembuangan gas CO pada industri dapat menimbulkan 
berbagai penyakit khususnya gangguan saluran pernafasan. Walaupun 
pemerintah telah melakukan monitoring  terjadwal untuk memeriksa 
kadar CO, namun banyak industri yang mengurangi produksi pada saat 
monitoring  dilakukan. 
Berdasarkan permasalahan yang terjadi, dirancang sistem 
Monitoring  kadar CO yang dihasilkan industri dengan komunikasi 
GPRS. Cara kerja alat ini  adalah  memonitoring  kadar CO dengan 
sensor gas MQ-7 yang ditampilkan pada website dengan menggunakan 
media komunikasi modul GSM SIM 900 yang dilengkapi dengan 
rangkaian perangkat keras pengaman berupa battery back-up sebagai 
daya cadangan apabila terjadi pemutusan daya utama. 
Dengan beberapa pengujian yang telah dilakukan baik 
pengujian secara mekanik maupun  elektrik, hasil dari monitoring  kadar 
CO dapat ditampilkan melalui website dengan sensor memiliki error 
sebesar 1.003% dan waktu pengiriman kurang lebih 30 detik. 
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ABSTRACT 
In this globalization era pollution is a major problem in the 
industrialized world. In addition to the fumes, pollution caused by the 
exhaust CO in the industry can cause various diseases, especially 
respiratory disorders. Although the government has conducted a 
scheduled monitoring  to check the levels of CO, but many industries 
reduce production at the time of the monitoring  carried out. 
Based on the problems that occur, the levels of CO monitoring  
system designed by industrial with GPRS communication. The way the 
device is monitoring  the levels of CO gas sensor MQ-7 displayed on the 
website by using communication media SIM GSM module 900 is 
equipped with a hardware circuit security in the form of back-up battery 
as a backup power in the event of primary power disconnection. 
With some testing that was done either mechanically or 
electrically testing, monitoring  levels of CO can displayed via website 
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1 BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Udara merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan. 
Namun seiring berkembangnya dunia industri dan teknologi kualitas 
udara telah mengalami perubahan. Salah satunya dipengaruhi oleh 
Carbon Monoksida (CO) yang merupakan gas yang dihasilkan dari sisa 
pembakaran [1]. Selain berasal dari pembakaran bahan bakar kendaraan 
bermotor, kadar CO yang dihasilkan dari sisa pembakaran dari pabrik 
industri yang dikeluarkan melalui cerobong ke lingkungan juga 
mempengaruhi pencemaran udara disekitar wilyah pabrik tersebut. 
Monitoring  yang dilakukan pemerintah untuk memeriksa kadar CO 
pada pabrik industri dirasa kurang efektif untuk mengetahui kadar CO 
yang dihasilkan pabrik setiap waktu, karena terdapat beberapa pabrik 
yang melakukan kecurangan dengan menurunkan proses produksi untuk 
menekan kadar CO yang dikeluarkan pada saat monitoring  dilakukan. 
Dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan, maka dibuat 
inovasi sistem monitoring  kadar CO yang dikeluarkan melalui cerobong 
industri dengan komunikasi GPRS yang bertujuan untuk mencegah 
terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pabrik industri karena 
pemerintah dapat memonitoring  secara langsung kadar CO yang 
dihasilkan pada proses produksi yang akan ditampilkan berupa data pada 
website dengan komunikasi GPRS. Sistem monitoring  ini menggunakan 
sensor gas MQ-7 yang digunakan untuk mendeteksi gas 
karbonmonoksida. Output dari sensor MQ-7 berupa sinyal analog [2]. 
Untuk pembacaan keluaran sinyal analog yang diubah ke dalam sinyal 
digital menggunakan mikrokontroler 328. Alat monitoring  kadar CO  
juga dilengkapi oleh perangkat keras pengaman berupa baterai back-up 
untuk menghindari adanya permasalahan diantaranya pemadaman listrik 
dan alarm yang akan aktif apabila terdapat gangguan dari supply daya 
utama yang nantinya juga akan ditampilakan pada website. 
1.2 Permasalahan 
Pada Tugas Akhir yang mengangkat judul monitoring  kadar CO 
dengan komunikasi GPRS, permasalahan yang dibahas adalah belum 
ada alat monitoring  kadar CO yang hasilnya dapat dilihat secara real-
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time melalui website sehingga monitoring  dapat dilakukan dimanapun 
dan kapanpun dengan tetap melakukan penyimpan database. Selain itu, 
Monitoring  kadar CO pada umumnya belum dilengkapi dengan back-up 
daya sehingga apabila terjadi pemutusan pada daya utama, sistem 
monitoring  gas CO tidak dapat berjalan normal. 
1.3 Batasan Masalah 
Sistem monitoring  yang dibuat hanya digunakan untuk gas 
Carbon Monoxida, Desain penampilan data kadar CO akan ditampilkan 
melalui website dengan bahasa pemrograman PHP dan HTML dengan 
bantuan komunikasi GPRS. Selain itu, penggunaan battery back-up 
hanya dapat bertahan sementara dengan pertimbangan bahwa setiap 
pabrik industri pasti segera melakukan tindakan apabila terjadi 
gangguan pada daya utama. 
1.4 Tujuan 
Pembuatan sistem monitoring  kadar CO bertujuan untuk 
merancang sistem monitoring  kadar CO yang dapat ditampilkan secara 
real-time pada website dengan media komunikasi GPRS dengan hasil 
yang diharapkan adalah monitoring  dapat dilakukan tanpa terkendala 
waktu maupun tempat. Serta, mempermudah petugas monitoring  untuk 
mengetahui permasalahan yang terjadi akibat pemutusan daya utama 
dengan memanfaatkan bunyi peringatan berupa alarm baik pada pabrik 
industri maupun pada website dengan tetap melakukan pembacaan 
sensor secara optimal.  
1.5 Metodologi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan metodologi, 
yaitu, studi literatur, pemodelan sistem, perancangan algoritma kontrol 
ADC-DAC, simulasi hasil desain, implementasi dan analisis data, dan 
yang terakhir adalah penyusunan laporan berupa buku Tugas Akhir.  
Pada tahap studi literatur akan dipelajari mengenai identifikasi 
fisik gas CO dan sensor MQ-7, model ADC (Analog Digital Converter), 
teknik linierisasi sensor,  konsep kontrol battery back-up, metode RTC, 
kontrol GPRS serta pemodelan website  dan database. Pada tahap 
pemodelan sistem, persamaan ADC sensor MQ-7 akan dibentuk melalui 
identifikasi fisik gas CO dan pembandingan dengan alat ukur terstandar. 
Dari persamaan tersebut diperoleh nilai model linier sensor dalam 
bentuk variabel. Dan yang terakhir merancang program pembacaan ADC 
3 
pada mikrokontroler sehingga data sensor dapat terbaca dan dapat 
ditampilkan dan disimulasikan melalui website. Setelah data sensor 
ditampilkan, dilakukan implementasi Real Time Clock (RTC) seta 
analisis data yang telah didapat.  Dari hasil analisis, akan ditarik 
kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Tahap akhir penelitian 
adalah penyusunan laporan penelitian. 
1.6 Sistematika Laporan 
Pembahasan Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi lima Bab 
dengan sistematika sebagai berikut: 
 
Bab I Pendahuluan 
Bab ini meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan 
penelitian, metodologi penelitian, sistematika laporan, 
dan relevansi. 
 
Bab II Teori Dasar  
Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan 
teori–teori penunjang yang dijadikan prinsip dasar dan 
mendukung dalam perencanaan dan pembuatan alat. 
 
Bab III Perancangan Sistem 
Bab ini membahas perencaan dan pembuatan alat yang 
meliputi perencaan dan pembuatan perangkat keras 
(Hardware) dan perangkat lunak (Software). Pada bab 
ini dijelaskan juga secara flowchart cara kerja dari alat 
monitoring  kadar CO. 
Bab IV Pengujian dan Analisa 
Bab ini membahas hasil simulasi dan implementasi 
serta analisis dari pengujian alat tersebut yang meliputi 
kalibrasi, pengukuran, pengujian, dan anilisa alat. 
 
Bab V Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil 
pembahasan yang telah diperoleh. 
1.7 Relevansi 
Hasil yang diperoleh dari alat monitoring  kadar CO  diharapkan 
mempermudah monitoring  gas Carbon Monoxida (CO), pengembangan 
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metode pengawasan, dan perbandingan metode monitoring  yang tepat 
untuk gas CO.  
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2 BAB II 
TEORI DASAR 
 
2.1 Tinjauan Pustaka 
Ada beberapa metode yang pernah diusulkan untuk  melakukan 
pengawasan kadar gas CO baik itu di pabrik industri maupun di 
lingkungan bebas. Diantaranya menggunakan Kontroler AVR ATmega 
dan komunikasi modem GSM. Metode komunikasi modem GSM ini 
digunakan untuk media pengiriman SMS. Hasil yang dicapai terdapat 
kekurangan, yaitu adanya overshoot dan keterlambatan waktu antara 
respon gas CO terhadap pesan yang diterima kurang lebih 2 menit akibat 
sinyal yang tidak mendukung [3]. 
Pada[4] digunakan sensor gas TGS 2442 yang berbasis sistem 
minimum DT51 yang mampu mendeteksi gas karbonmonoksida yang 
harus mendapatkan siklus pulsa tegangan dari rangkaian pulsa (Clock), 
alat ini menggunakan metode kalibrasi dengan membandingkan output 
dari sensor TGS 2442 yang berupa tegangan dengan output konsentrasi 
dari stasiun sistem pemantauan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan 
Hidup (SUF 5), alat ini hanya cocok digunakan sebagai monitoring  
kualitas udara pada jalan raya karena sensor TGS 2442 hanya mampu 
mendeteksi gas CO sampai 1000 ppm, selain itu alat ini juga tidak 
dilengkapi dengan backup daya sehingga apabila kontroler tidak 
mendapatkan supply daya dari daya utama maka alat monitoring  
karbonmonoksida dengan sensor TGS2442 ini akan berhenti bekerja. 
Perancangan sistem monitoring  kadar gas CO yang dapat 
ditampilkan pada website dengan menggunakan komunikasi GPRS 
dilengkapi dengan rangkaian backup daya yang akan menggantikan 
kerja supply utama apabila terjadi pemutusan daya oleh PLN. Selain itu, 
terdapat rangkaian buzzer yang akan memberikan tanda berupa bunyi 
apabila terjadi pemutusan pada daya utama dan hasil serta 
keterangannya akan ditampilkan secara realtime pada website yang 
sudah disiapkan. Hasil yang diharapkan dari penggunaan alat monitoring  
kadar CO ini adalah memperoleh kadar gas CO yang mampu 
meminimalisasi kesalahan pembacaan sensor dan dapat segera 
ditampilkan dan dipantau secara langsung oleh pemerintah. Selain itu, 
dengan adanya rangkian tambahan seperti backup daya dan bazzer 
diharapkan kerja sensor tidak terpengaruh terhadap pemutusan daya 
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pada sumber utama serta petugas monitoring dapat dengan mudah 
mengetahui adanya pemutusan pada daya utama. Hasil desain 
monitoring  ini akan diujikan pada simulasi dan implementasi pada alat 
monitoring  yang nyata. 
2.2 Cerobong Asap 
Cerobong asap adalah struktur untuk ventilasi panas gas buang 
atau asap dari boiler, kompor, tungku, atau perapian yang dikeluarkan ke 
atmosfir dengan kecepatan tertentu, dan digunakan untuk mengatasi 
geseran-geseran yang terjadi terhadap aliran gas asap, mulai dari rangka 
bakar atau pembakar (burner), hingga keluar dari cerobong,  Dengan 
kata lain untuk menimbulkan isapan cerobong atau Stack Draught. 
Disamping itu, [1]digunakan untuk membuang gas asap setinggi mungkin 
sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Timbulnya isapan 
cerobong disebabkan karena perbedaan berat jenis antara berat jenis 
udara dengan berat jenis gas asap.  
Dalam udara tersusun beraneka ragam gas denga presentase, yaitu 
78% Nitrogen, 21% Oksigen, dan 1% Uap air, dan karbon dioksida. 
Oksigen (O2) digunakan oleh manusia untuk bernafas, nitrogen (N2) 
digunakan tumbuhan untuk menyuburkan tanah, karbon dioksida (CO2) 
digunakan oleh tumbuhan untuk bahan fotosintesis dan lain sebagainya. 
Susunan yang tepat sesuai dengan persentasenya merupakan udara yang 
bersih sedangkan udara yang kotor yakni udara yang sudah 
terkontaminasi oleh polutan-polutan dialam, fenomena ini biasa disebut 
polusi udara.   
Asap pabrik merupakan salah satu penyumbang polutan penyebab 
polusi udara. Kandungan asap pabrik suatu industri seperti gas Carbon 
Dioksida (CO2), Carbon Monoksida (CO), Sulfur Oksida (SO) dan 
partikulat polutan lainnya menyebabkan degradasi lingkungan yang 
memicu terjadinya hujan asam, global warming, dan penyakit bawaan 
udara  seperti emfisema, bronchitis, bahkan kanker kulit apabila tidak 
dilakukan pengendalian pencemaran udara oleh asap pabrik yang baik. 
Banyak diantara kita yang tidak menyadari akan dampak yang luar biasa 
kedepannya apabila tidak segera dicegah dan ditangani. 
Salah satu polutan yang dihasilkan oleh asap pabrik adalah gas 
Karbon Monoksida (CO), gas CO yang masuk dalam sistem peredaran 
darah akan menggantikan posisi oksigen dalam berikatan dengan 
hemoglobin (Hb) dalam darah. Sehingga gas CO mudah masuk kedalam 
jantung, otak dan organ vital manusia lainnya. Gas CO bersifat beracun 
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karena ikatan CO dan Hb dalam darah akan membentuk Karboksi 
Haemoglobin yang akan menyebabkan oksigen akan kalah bersaing 
dengan karbon monoksida sehingga kadar oksigen dalam darah manusia 
akan menurun drastis dan akan menghambat metabolisme tubuh. selain 
itu, gas CO akan menghambat terjadinya respirasi atau oksidasi 
sitokrom yang akan mengakibatkan pembentukan energi tidak 
maksimal. Karbon monoksida akan berikatan langsung dengan dengan 
sel otot jantung dan sel tulang, akibatnya terjadi keracunan gas CO pada 
sel tersebut dan menyebar pada sistem saraf manusia. 
Alat monitoring  ini dirancang untuk menampilkan data gas CO 
pada website agar pihak industri ataupun pemerintah dapat 
memonitoring  kadar gas CO secara realtime, sehingga kadar gas CO 
yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dapat segera 
ditangani. 
2.3 Power Supply 
Power supply[5] adalah alat yang berfungsi untuk menyalurkan 
energi listrik atau bentuk energi jenis apapun yang sering digunakan 
untuk menyalurkan energi listrik. Secara prinsip rangkaian power supply 
yang digunakan pada alat ini bertugas untuk mengubah tegangan AC 
220 V menjadi tegangan +5 V dan +12 V. Tegangan +5 V digunakan 
sebagai sumber GPRS Shield SIM 900A dan tegangan +12 V digunakan 
sebagai sumber mikrokontroler yang outputnya +5 V sebagai sumber 
sensor MQ-7. Adapun komponen yang dipakai pada alat ini terdiri atas, 
IC LM7805, IC LM7812, dioda 1N5392 dan kapasitor.  
2.4 Battery Backup 
Sistem battery back-up[6] digunakan pada aplikasi detektor gas 
sebagai catu daya pengganti apabila terjadi pemadaman listrik (tegangan 
PLN) secara tiba-tiba. Baterai cadangan ini terdiri dari baterai lithium 
polymer 2200 mAh. Pada modul battery back-up ini dilengkapi dengan 
charger balance lipo yang berfungsi sebagai kontrol ketika pengisian 
battery terjadi sehingga kerusakan akibat terlalu banyaknya pengisian 
dapat dicegah. Modul ini memperoleh catu daya langsung dari sumber 
PLN. Kemampuan dari battery ini adalah kurang lebih 1.5 jam setelah 
terjadi power failure pada catu daya utama (PLN). Untuk lebih 
memperpanjang kemampuan hidup battery, sebaiknya segera dilakukan 
pemutusan pada saat buzzer aktif. 
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Gambar 2.1 Battery Lithium Polymer dan B3 Pro Compact Charger 
2.5 Sensor MQ-7 
Sensor MQ-7[7] merupakan sensor yang memiliki kepekaan tinggi 
terhadap gas CO dan hasil kalibrasinya stabil serta tahan lama. Sensor 
MQ-7 tersusun oleh tabung keramik mikro AL2O3, lapisan sensitif timah 
dioksida (SnO2), elektroda pengukur dan pemanas sebagai lapisan kulit 
yang terbuat dari plastik dan permukaan jaring stainless steel.  
Sensor MQ-7 sangat cocok untuk mendeteksi gas CO dengan 
jangkauan pendeteksinya mulai dari 10 sampai 10.000 ppm (Part per 
Million). Output sensor berupa resistansi analog. Rangkaian driver pun 
sangat sederhana, yang dibutuhkan hanya suplai daya 5V untuk heater 
coil, menambahkan resistansi beban (RL), dan menghubungkan output 
ke ADC. MQ-7 memiliki 6 pin, 4 pin yang digunakan untuk mengambil 
sinyal dan 2 pin digunakan untuk memberikan pemanasan material 
sensor. 
Ketika terjadi perubahan resistansi sensor maka arus elektrik akan 
mengalir melewati daerah sambungan dari Kristal SnO2. Pada grain 
boundary, penyerapan oksigen mencegah muatan untuk bergerak bebas. 
Apabila terdeteksi gas CO maka tegangan output pada sensor akan naik, 
sehingga konsentrasi gas akan menurun dan terjadi proses deoksidasi. 
Akibatnya permukaan dari muatan negatif oksigen akan berkurang, 
ketinggian permukaan sambungan penghalangpun akan ikut terjadi. Hal 
ini mengakibatkan penurunan resistansi sensor yang juga memiliki 
sebuah heater yang berfungsi sebagai permbersih dari kontaminasi 
udara di dalam ruangan sensor. 
Gambar 2.2 memperlihatkan struktur dari MQ-7 dan tabel 2.1 
menjelaskan komponen sensor MQ-7. 
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Gambar 2.2 Struktur Sensor MQ-7 
Tabel 2.1 Tabel Struktur Sensor MQ-7 
No Parts Materials 
1 Gas Sensing Layer SnO2 
2 Electrode Au 
3 Electrode Line Pt 
4 Heater Coil Ni-cralloy 
5 Tabular Ceramic Al2O3 
6 Anti-explosion Network Stainlees steel gauze (sus316 100-
mesh) 
7 Clamp Ring Copper plating Ni 
8 Resin Base Bakelite 
9 Tube Pin Copper plating Ni 
2.6 Mikrokontroler  328P 
Mikrokontroler arduino[8] adalah sebuah platform dari physical 
computing yang bersifat open  source. yang dimaksud platform dari 
physical computing adalah sebuah sistem atau perangkat fisik yang 
menggunakan software dan hardware yang sifatnya interaktif yaitu 
dapat menerima rangsangan dari lingkungan dan merespon balik. 
physical computing merupakan sebuah konsep untuk memahami 
hubungan yang manusiawi antara lingkungan yang sifat alaminya 
gabungan dari sistem analog dengan dunia digital. dengan konsep inilah 
maka sistem dapat diaplikasikan dalam desain-desain alat atau projek-
projek yang menggunakan sensor dan mikrokontroler. 
Secara umum mikrokontroler 328 terdiri dari 2 bagian, yaitu : 
1. Hardware (papan input/output (I/O)) 
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2. Software (software arduino meliputi ide untuk menulis program, 
driver untuk koneksi, contoh program dan library untuk 
pengembangan program) 
Hardware pada mikrokontroler arduino yang dimaksud berupa 
seperangkat sistem komponen yang telah terkombinasi dengan 
mikrokontroler sebagai otak dari sistem dan antarmuka (interface) yang 
akan menghubungkan sistem  mikrokontroler dengan sistem computer. 
Komponen utama dalam papan arduino adalah sebuah mikrokontroler 8 
bit dengan merk ATMega  328P  yang dibuat oleh perusahaan Atmel 
Corporation. Jenis arduino yang digunakan adalah arduino uno yang 
memiliki mikrokontroler ATMeg 328P sebagai control utamanya. 
Chip ATMega328P pada Arduino Uno R3 memiliki memori 32 
KB, dengan 0.5 KB dari memori tersebut telah digunakan untuk 
bootloader. Jumlah RAM  2 KB, dan EEPROM 1 KB, yang dapat 
dibaca-tulis dengan menggunakan EEPROM library saat melakukan 
pemrograman. 
Arduino memiliki 14 pin Input/Output yang mana 6 pin dapat 
digunakan sebagai output PWM, 6 analog Input, Crystal Osilator 16 
MHz, koneksi USB, jack power, kepala ICSP, dan tombol reset. 
Pada gambar 2.3 diperlihatkna contoh diagram blok sederhana dari 
mikrokontroler ATMega 328P yang dipakai pada Arduino Uno R3. 
 
Gambar 2.3 Arsitektur Atmega 328 
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Gambar 2.4 Mikrokontroler 328P 
2.7 GSM Shield (Modul GSM SIM 900A) 
GPRS shield[9] ini digunakan untuk berkomunikasi menggunakan 
jaringan GPRS. Shield mengijinkan pengguna untuk melakukan SMS, 
MMS, GPRS, dan audio menggunakan UART dengan mengirimkan 
perintah atau dalam hal ini AT Commands. Shield ini memiliki 12 pin 
GPIO, 2 PWM, dan ADC. 
 
Gambar 2.5 Modul GSM SIM 900A 
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Berdasarkan modul SIM900A dari SIMCOM, GPRS Shield bekerja 
seperti ponsel. Selain fitur komunikasi, GPRS Shield memiliki 12 
GPIOs, 2 PWMs dan ADC.  
Berikut ini adalah fungsi perintah AT yang berkaitan dengan 
proyek tugas akhir : 
Tabel 2.2 Fungsi perintah AT pada SIM 900A 
AT Berfungsi sebagai pemberi perintah pada SIM 900A 
AT+HTTPINIT Berfungsi untuk memulai perintah HTTP 
AT + HTTPTERM Berfungsi untuk mengakhiri perintah HTTP 
AT + HTTPPARA Berfungsi mengatur nilai parameter HTTP 
AT + HTTPDATA Berfungsi sebagai Input data HTTP 
AT+HTTPACTION Berfungsi untuk menjalankan program HTTP 
AT+HTTPREAD Berfungsi untuk Membaca respon HTTP server 
AT+HTTPSCONT Menyimpan HTTP Aplication Context 
2.8 GPRS 
GPRS[10] (General Packet Radio Service) merupakan sistem 
transmisi berbasis paket untuk GSM yang menggunakan prinsip 
“tunneling”. Laju data secara kasar mencapai 160 kbps lebih besar 
daripada 9,6 kbps yang dapat disediakan oleh rangkaian tersaklar GSM 
[11].  
GPRS sebenarnya merupakan penghubung rantai yang putus antara 
GSM dengan teknologi komunikasi bergerak generasi ketiga UMTS 
(Universal Mobile Telephone System). GPRS memungkinkan para 
pelanggan dapat menciptakan fase hubungan lebih cepat namun tetap 
terhubung secara permanaen dengan menggunakan kecepatan data lebih 
tinggi dan hanya membayar biaya tiap bit yang ditransfer saja. 
GPRS mengijinkan pengguna mengakses website tanpa kabel. Satu 
cara melakukannya adalah melalui browser Wireless Aplication 
Protocol (WAP). Browser-browser WAP mengijinkan pengguna 
menelusuri halaman-halaman (pages) yang ditulis dalam Wireless Mark 
Up Language (WML), yang menawarkan sebuah kesederhanaan 
terutama teks yang berdasarkan versi website. Metode lain dari 
pemanfaatan GPRS adalah menggunakan browser HTML (Hypertext 
Mark up Language), misalnya menggunakan Internet Explorer 
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Microsoft, pada notebook atau handheld. Hal ini memberikan pengalam 
baru sama kepada sebuah desktop. 
2.9 Website 
Website [12] adalah salah satu layanan yang didapat oleh pemakai 
komputer yang terhubung ke internet. Website menyediakan informasi 
bagi pemakai komputer yang terhubung  ke internet dari informasi yang 
tidak berguna sampai dengan informasi yang sangat penting. Website 
juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang 
digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau 
bergerak, animasi, suara, atau gabungan dari keseluruhan baik yang 
bersifat dinamis maupun yang bersifat statis yang membentuk satu 
rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing 
dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman 
Website dapat dibedakan menjadi dua yaitu Website Statis dan 
Website Dinamis. Website Statis adalah website yang berisi informasi-
informasi yang bersifat statis (tetap), sedangkan Website Dinamis adalah 
website yang menampilkan informasi yang bersifat dinamis (berubah-
ubah) dan dapat saling berinteraksi dengan user. 
Biasanya untuk website statis yang ditonjolkan adalah sisi tampilan 
yang banyak mengandung grafis sehingga untuk merancang web statis 
tidak diperlukan kemampuan pemrograman yang handal. Yang 
dibutuhkan hanya kemampuan design grafis/website dan cita rasa seni 
belaka. Sedangkan untuk website dinamis yang banyak ditonjolkan 
adalah pengolahan data sehingga dibutuhkan kemampuan dalam 
pemrograman website. 
Ada dua jenis pemrograman website, yaitu Server Side 
Programming dan Client Side Programming. Pada Server Side 
Programming, semua sintaks dan perintah program yang diberikan akan 
dijalankan/diproses di Website, kemudian hasilnya dikirimkan ke 
browser pengguna dalam bentuk HTML biasa. Sehingga pengguna tidak 
dapat melihat kode asli yang ditulis dalam bentuk server side 
programming tersebut. Yang tergolong dalam server side programming 
seperti: CGI/Perl, Active Server Pages, Java Server Page, PHP, Cold 
Fussion dan lain-lain. 
Sebaliknya, pada Client Side Programming semua sintaks dan 
perintah program dijalankan di Website browser, sehingga ketika client 
meminta dokumen yang mengandung script, script tersebut akan diambil 
dari website server kemudian dijalankan di website browser yang 
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bersangkutan. Contoh dari client side programming seperti: JavaScript, 
VbScript, HTML. 
2.10 Database  
Database[11] adalah  sekumpulan data yang berisi informasi 
mengenai satu atau beberapa object. Data dalam database tersebut 
biasanya disimpan dalam tabel yang saling berhubungan antara satu 
dengan yang lain. Object dalam database dapat diartikan sebagai 
representasi dari apa saja yang mempunyai bentuk nyata ataupun 
berbentuk abstrak. Dalam konsep database, object sering disebut dengan 
entity.  
Entity sangat diperlukan dalam pemrograman, karena mampu 
menjelaskan pengembangan dan pembuatan program dengan jelas. 
Dalam rekayasa perangkat lunak, user akan berinteraksi dengan entity 
melalui sifat-sifat atau karakteristik yang dimilikinya. Sifat atau 
karakteristik yang ada didalam entity dinamakan dengan atribut. 
Database server adalah sebuah program komputer yang 
menyediakan layanan database untuk program komputer lain atau 
komputer, seperti yang didefinisikan oleh model client-server. Istilah ini 
juga dapat merujuk ke komputer yang didedikasikan untuk menjalankan 
program seperti itu. 
 Jenis-jenis Software Program Database Server, antara lain : 
MySQL, Oracle, Firebird, Microsoft SQL Server 2000, Visual FOXPRO 
6.0, Database desktop paradox, Postgre SQL, Microsoft access.  
MySQL yang dalam perkembangannya disebut SQL (Structured 
Query Language) merupakan bahasa terstruktur yang khusus digunakan 
untuk mengolah database. SQL pertama kali didefinisikan oleh 
American National Standard Institute (ANSI) pada tahun 1986. MySQL 
dapat digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta isinya. 
Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, menghapus, 
dan mengubah data yang berada dalam database. MySQL merupakan 
system manajemen database yang bersifat at relational. Artinya data-
data yang dikelola dalam database akan diletakkan pada beberapa tabel 
yang terpisah sehingga manipulasi data akan menjadi lebih cepat. 
Perintah SQL dikelompokkan menjadi dua fungsi utama, yakni : 
1. DDL (Data Definition Language) 
Yakni perintah yang digunakan untuk membangun, menghapus, 
mengolah, serta memanipulasi tabel, struktur field, serta constraint 
yang ada didalamnya seperti Create, Alter dan Drop. 
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2. DML (Data Manipulation Language) 
Yakni perintah yang digunakan untuk menyisipkan, mengupdate, 
menghapus, menampilkan, dan menyeleksi data atau record seperti 





















-----Halaman ini sengaja dikosongkan----- 
  
17 
3 BAB III  
PERANCANGAN SISTEM  
 
Bab tiga membahas mengenai perancangan dan pembuatan alat 
yang dilakukan pada alat monitoring  ini, yang meliputi Blok diagram 
cara kerja alat, perancangan perangkat keras (hardware) dan 
perancangan perang lunak (software). Pada blok diagram dijelaskan 
mekanisme cara kerja alat dari awal alat memperoleh sumber listrik 
sampai tahap pembacaan sensor pada website. Pada perancangan 
perangkat keras (hardware) akan dijelaskan  mengenai perancangan 
mekanik, perancangan power supply, perancangan linierisasi sensor, 
perancangan wiring mikrokontroler,  perancangan battery backup dan 
buzzer, perancangan wiring mikrokontroler dengan sensor battery, 
perancangan wiring mikrokontroler 328P dan modul GSM SIM 900A 
dan perancangan mikrokontroler dan sensor gas MQ-7. 
Dan yang terakhir adalah perancangan perangkat lunak (software) 
yang meliputi perancangan program mikrokontroler, perancangan 
website, pembuatan program dengan dreamweaver dan notepad C++ , 
serta perancangan tampilan website. Pada perancangan software ini 
dibutuhkan aplikasi pendukung berupa software Arduino, XAMPP, 
Dreamweaver serta Notepad C++. 
Monitoring  kadar CO dengan komunikasi GPRS sengaja dibuat 
dengan tujuan mempermudah monitoring  kadar CO secara realtime 
sehingga kadar CO yang dihasilkan dapat dimonitoring  dengan baik. 
3.1  Diagram Fungsional Cara Kerja Alat 
Bab ini membahas mengenai perancangan alat secara keseluruhan. 
Dijelaskan pula lebih terinci tiap-tiap bagian atau  blok-blok penyusun 
alat ini berupa blok fungsional sistem. 
 
Gambar 3.1  Diagram Fungsional 
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Gambar 3.1 merupakan blok diagram fungsional untuk 
perancangan monitoring  kadar CO dengan komunikasi GPRS. Diagram 
blok 3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut, rangkain power supply yang 
diparalel dengan battery terhubung dengan relay 220 V, dimana apabila 
relay 220 V aktif maka power supply juga akan aktif, namun apabila 
relay 220 V tidak aktif maka battery back-up yang akan bekerja. Power 
supply sebagai sumber daya utama digunakan untuk mensuplai 
mikrokontroler, sensor MQ-7 dan SIM 900. battery digunakan untuk 
daya backup apabila terjadi pemutusan pada daya utama. Sensor CO 
akan mendeteksi kadar CO yang dihasilkan kemudian dengan bantuan 
dari SIM 900, data akan dikirimkan ke database website yang nantinya 
akan ditampilkan pada website. Apabila terjadi pemutusan daya 
utama maka buzzer di area pabrik tersebut akan berbunyi dan akan ada 
notifikasi pada website karena sensor dan mikrokontroler kehilangan 
catu daya utamanya. 
3.2 Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 
Perancangan perangkat keras (hardware) akan menjelaskan 
tentang mekanik dari alat monitoring  kadar CO serta rangkaian elektrik 
yang meliputi, rangakaian power supply, perancangan linierisasi sensor, 
perancangan wiring mikrokontroler,  perancangan battery backup dan 
buzzer, perancangan wiring mikrokontroler dengan sensor battery, 
perancangan wiring mikrokontroler 328P dan modul GSM SIM 900A 
dan perancangan mikrokontroler dan sensor gas MQ-7. 
3.2.1 Perancangan Perangkat Mekanik 
Perancangan mekanik alat monitoring  kadar CO ini,  akan dibuat 
box akrilik yang akan menjadi tempat beberapa alat elektronika yang 
digunakan pada alat monitoring  kadar CO. Didalam  box terdapat 
rangkain yang digunakan dalam  perancangan alat monitoring  seperti 
rangkaian power supply, rangkaian sensor battery dan buzzer serta 
rangkaian mikrokontroler dan sensor MQ-7. Gambar 3.2 adalah 




Gambar 3.2 Design 3D Bagian Dalam 
3.2.2 Perancangan Power Supply 
Power supply pada alat monitoring  kadar CO akan menurunkan 
tegangan AC 220V dari sumber menjadi tegangan +5 V dan + 12 V . 
Power Supply ini digunakan sebagai catu daya utama. Gambar 3.3 
adalah skematik dari Rangkaian power supply alat monitoring  kadar 
CO. 
 
Gambar 3.3 Skematik Rangkaian Power Supply 
3.2.3 Linierisasi Sensor CO 
Sensor MQ-7 merupakan sensor yang memiliki kepekaan yang 
baik terhadap gas karbon monoksida dan hasil kalibrasinya pun cukup 
stabil. Dalam penggunaannya, sensor ini membutuhkan waktu kondisi 
kerja atau pemanasan dari alat pemanas (heater).  
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Gambar 3.4 Skematik Sensor MQ-7 
Sensor gas MQ-7 dengan DTSense modul sudah dilengkapi 
dengan ADC resolusi 10 bit dalam modulnya, sehingga data yang 
dikirimkan ke mikrokontroler 328P sudah dalam bentuk digital. Jika 
data yang dikirim dan diterima oleh mikrokontroler 328P adalah 10 bit. 
Maka dapat diketahui nilai 1 karakter ADC = 1,934 ppm.  
 
Gambar 3.5 Grafik Datasheet Sensor MQ-7 
Berdasarkan gambar 3.5 grafik karakter sensitivitasnya, dapat 
diketahui nilai Rs nya, yaitu dengan menggunakan  persamaan 3.1 
  =(
  
   
 − 1) ×     (3.1) 
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Dalam hal ini,  
Rs : Hambatan sensor MQ-7  
Vc : Tegangan Sirkuit  
VRL: Tegangan RL  
RL : Hambatan beban  
Untuk nilai Ro (resistansi sensor pada 100 ppm CO di udara) = 
65% x 9 RH di suhu 20°C, sehingga nilai Ro: 
  =
  
   
        (3.2) 
Dalam hal ini,  
Ro : Hambatan sensor terhadap CO di udara  
RH : Hambatan alat pemanas (heater) 
Untuk mengetahui apakah kalibrasi sensor MQ-7 sudah benar atau 
sama dengan hasil kalibrasi alat ukur gas CO lainnya, maka perlu 
dibandingkan dengan alat ukur gas CO meter. 
3.2.4 Perancangan Wiring Mikrokontroler  
Salah satu hardware yang kami gunakan pada alat monitoring  
kadar CO ini adalah mikrokontroler 328. Mikrokontroler ini digunakan 
sebagai otak dari sistem monitoring  yang kami buat. Mikrokontroler 
328 digunakan untuk dapat menjalankan buzzer, sensor battery, sensor 
MQ-7 dan SIM900A. Untuk itu, diperlukan wiring mikrokontroler 328 
dengan battery back-up dan buzzer, wiring mikrokontroler 328 dengan 
sensor battery, dan wiring mikrokontroler 328 dengan SIM900A. 
 
Gambar 3.6 Wiring Mikrokontroler 328 
22 
Pada gambar 3.6 dapat dijelaskan bahwa mikrokontroler sebagai 
otak dari cara kerja alat monitoring ini. Pin 2 yang merupakan pin input 
mikrokontroler 328 tersambung dengan rangkaian buzzer yang 
digunakan untuk memberikan tanda peringatan apabila pin 3 
mikrokontroler 328 yang tersambung dengan rangkaian power supply 
tidak bekerja (power supply terputus). Dan pada pin 5 mikrokontroler 
328 tersambung dengan sensor battery yang akan mendeteksi daya dari 
battery back-up. Pada pin GND, 5V, dan A2 tersambung dengan kaki 
sensor MQ-7 yang digunakan untuk menampilkan nilai gas CO yang 
dideteksi oleh sebsor gas MQ-7. 
3.2.5 Perancangan Power Supply dan Relay 
Power supply digunakan senagai daya utama dalam perancangan 
alat monitoring kadar CO. Rangkaian power supply ini terhubung 
dengan relay 220 V sebagai indikator apabila power supply tidak 
menerima input daya dari PLN.  
 
Gambar 3.7 Wiring Rangkaian Power Supply dan Relay 
Pada gambar 3.7 Relay 220 V yang terhubung dengan rangkaian 
power supply di hubungkan dengan pin 3 mikrokontroler 328. Cara kerja 
dari rangkaian ini adalah apabila pin 3 mikrokontroler 328 tidak 
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menerima input dari power supply atau relay tidak aktif, maka 
mikrokontroler 328 akan mengirim kondisi 0 pada database website dan 
akan mengaktifkan buzzer yang terhubung pada pin 2 mikrokontroler 
328. Namun, apabila pin 3 mikrokontroler 328 menerima input dari 
power supply atau relay aktif, maka mikrokontroler 328 akan mengirim 
kondisi 1 pada database website. 
3.2.6 Perancangan Battery Backup dan Buzzer 
Battery backup digunakan sebagai sumber daya pengganti apabila 
sumber daya utama (PLN) terputus. Pada saat sumber utama terputus 
maka akan mengnonaktifkan driver relay sehingga buzzer akan 
berbunyi. Gambar 3.8 adalah wiring dari battery backup dan rangkaian 
buzzer. 
 
Gambar 3.8 Wiring  Rangkaian Battery Backup dan Rangkaian Buzzer 
Gambar 3.8 dapat dijelaskan bahwa rangkaian buzzer terhubung 
dengan pin 2 mikrokontroler 328. Cara kerja dari rangkaian ini adalah 
apabila pin 3 mikrokontroler 328 yang terhubung rangkaian power 
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supply tidak memperoleh daya, maka rangakain buzzer  akan aktif dan 
mengirim tanda pada database website. 
3.2.7 Perancangan Wiring Mikrokontroler dan Sensor Battery  
Alat monitoring ini menggunakan mikrokontroler arduino sebagai 
otak dari sistem tugas akhir yang kami buat.  Sensor battery ini akan  
aktif apabilla battery telah mengalami penurunan tegangan  
 
Gambar 3.9 Wiring Rangkaian Sensor Battery dan Mikrokontroler 
Gambar 3.9 adalah wiring rangkaiam sensor battery yang 
terhubung pada mikrokontroler arduino. Sensor battery akan 
mengaktifkan arduino apabila terjadi pemutusan daya pada sumber 
utama. 
3.2.8 Perancangan Wiring Mikrokontroler 328P dan Modul GSM 
SIM 900A 
Pengoneksian  modul GSM SIM 900A dengan menyambungkan 
pin  SIM 900A pada mikrokontroler.  
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Gambar 3.10 Wiring Pengoneksian Modul SIM 900A dengan Mikrokontroler 
328 
Gambar 3.10 adalah wiring pengoneksian modul GSM SIM 900A 
dengan Mikrokontroler 328, dimana pin 7 dan pin 8 mikrokontroler 328  
disambungkan dengan pin TX dan RX dari modul GSM SIM 900 yang 
digunakan sebagai jalur komunikasi antara mikrokontroler 328 dan SIM 
900. 
3.2.9 Perancangan Wiring Mikrokontroler dan Sensor MQ-7 
Sensor MQ-7 digunakan untuk mendeteksi senyawa gas CO.  
Sensor MQ-7  membutuhkan dua tegangan yaitu tegang sensor (Vc) dan 
tegangan pemanas (VH). VH digunakan untuk memberikan tegangan 
kerja pada pemanas (Heater voltage) sedangkan VC dipakai untuk 
mendeteksi tegangan RL (VRL). 
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Gambar 3.11 Wiring Mikrokontroler Arduino dan Sensor MQ-7   
Gambar 3.11 merupakan wiring mikrokontroler arduino dengan 
sensor MQ-7. Data dari sensor MQ-7 akan di olah oleh program arduino 
dan selanjutnya akan di tampilkan pada website melalui komunikasi 
GPRS menggunakan modul GSM SIM 900A. 
3.3 Perancangan Perangkat Lunak (Software) 
Perancangan perangkat lunak (Software) terdiri dari 4 pembuatan 
program dengan software yang berbeda, gambar 3.12 Merupakan 
flowchart keseluruhan perancangan perangkat lunak (software) alat 
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 Gambar 3.12 Flowchart Unit Kendali Sensor  
Pada gambar 3.12 dapat dijelaskan bahwa alur kerja dari alat 
monitoring ini adalah yang pertama membuat program untuk 
mendeteksi tegangan dari sumber AC 220 V yang masuk pada power 
supply, apabila power supply mendapatkan daya dari sumber AC 220 V 
maka mikrokontroler akan membaca tegangan yang dikirimkan oleh 
power supply, namun bila tidak ada sumber tegangan AC 220 V, maka 
mikrokontroler akan membaca tegangan dari battery. Apabila tegangan 
yang dibaca dari battery maka alarm akan aktif dan membaca tegangan 
yang diperoleh dari sensor battery, namun apabila tegangan berasal dari 
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berartu battery penuh karena battery selalu dalam kondisi charging. 
Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan program untuk dapat 
mengkonversikan tegangan yang dibaca oleh sensor MQ-7 dalam bentuk 
ADC sehingga mampu ditampilkan pada website melalui modul GSM 
SIM 900A. langkah selanjutnya yakni membuat program untuk dapat 
mengoneksikan modul GSM SIM 900A pada website dan database 
sehingga data dari sensor dapat ditampilkan. Dan yang terakhir adalah 
membuat program untuk  dapat menampilkan data dari database online 
ke tampilan website, serta membuat program agar tampilan website lebih 
menarik dan pengunjung website  lebih mudah untuk memonitoring  
kadar CO. Software  yang digunakan pada bagian ini yaitu Macromedia 
Dreamweaver 8. 
3.3.1 Perancangan Program Mikrokontroler 
Perangkat lunak (software) mikrokontroler arduino digunakan 
untuk membuat program agar perangkat keras (hardware)  dapat 
berjalan sesuai dengan tugas masing-masing. Dalam monitoring  ini, 
mikrokontroler digunakan untuk tiga pemrograman. Pertama, 
mikrokontroler digunakan untuk membuat program agar battery backup 
dapat aktif ketika daya supply utama terputus, dimana fungsi battery 
backup digunakan sebagai supply pengganti untuk mikrokontroler, SIM 
900A dan rangkaian alarm.  
Kedua, software arduino digunakan untuk mengkonversikan 
tegangan dari sensor MQ-7 dalam bentuk ADC sehingga dapat dibaca 
dengan mudah.   
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Gambar 3.13 Listing Program Mikrokontroler Sensor MQ-7 
Pada gambar 3.13 dijelaskan bahwa pin analog 2 mikrokontroler 
328 digunakan sebagai jalur komunikasi sensor MQ-7 ke 
mikrokontroler, dijelaskan juga program pembacaan ADC sensor MQ-7 
yang sebelumnya telah dilinierisasi.  
Ketiga, software mikrokontroler digunakan untuk mengkoneksikan 
modul SIM 900A pada website dan database sehingga kadar CO dapat 




Gambar 3.14 Listing Program SIM 900 
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Gambar 3.14 merupakan program pengoneksian modul GSM 
SIM900 dengan alamat website. Program ini terdiri dari perintah-
perintah atau yang disebut AT COMMAND sehingga pengiriman data 
dapat dilakukan melalui media komunikasi GPRS. 
3.3.2 Perancangan Website 
Perancangan website monitoring  kadar CO dibagi menjadi 
beberapa bagian seperti yang ditunjukkan dalam diagram blok diagram 
pada gambar 3.15.  
 
Gambar 3.15 Diagram Blok Pembuatan Website  
Sistem monitoring  kadar CO dengan komunikasi GPRS 
memerlukan database online untuk menyimpan nilai masukkan dari 
sensor MQ-7, yang selanjutnya data pada database online tersebut akan 
ditampilkan pada tampilan website. Untuk dapat membuat database 
online, maka diperlukan sebuah  hosting. Pada alat monitoring  kadar 
CO ini, kami membuat hosting pada idhostinger.com. Langkah-langkah 
yang kami lakukan untuk membuat hosting gratis pada idhostinger.com 
yang pertama adalah Membuka halaman website site 
“http://www.idhostinger.com/” untuk membuat akun baru maka klik 
pilihan ‘buat akun’ Pilih daftar menggunakan akun facebook atau 
google. Setelah itu pilih paket hosting, yang terdiri dari gratis, premium, 
33 
dan bisnis. Pada alat monitoring  ini, kami memilih paket hosting 
premium. Langkah selanjutnya jika sudah memilih paket hosting, maka 
kita membuat domain baru. Setelah domain sudah aktif, maka 
selanjutnya membuat database baru dengan memilih menu database 
yang ada pada hostinger, seperti pada Gambar 3.16. 
 
Gambar 3.16 Tampilan Pilihan Menu Database 
Langkah berikutnya, kami membuat nama database MySQL dan 
username MySQL sesuai dengan keinginan kami, yang dapat dilihat 
seperti Gambar 3.17. 
 
Gambar 3.17 Tampilan Pembuatan Database Baru 
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Tunggu beberapa saat hingga database aktif dan dapat diedit. 
Selanjutnya edit database dengan menentukan jumlah  tabel, pada 
tugas akhir ini kami menggunakan empat tabel. Tabel yang pertama 
untuk database anggota agar hanya anggota saja yang dapat masuk 
kedalam halaman monitoring , tabel kedua untuk database halaman,. 
Pada database halaman berisi perintah yang nantinya akan di jalankan 
pada saat halaman index diakses.  
 
Gambar 3.18 Tampilan Tabel Halaman pada Database 
Pada gambar 3.18 dijelaskan bahwa judul_halaman merupakan 
judul dari submenu yang nantinya akan ditampilkan pada submenu 
halaman index. Kolom ke-2 berisi link_halaman yang berisi nama file 
yang akan dipanggil setelah proses login berhasil, dan kolom 
selanjutnya merupakan persyaratan halaman agar dapat diakses sesuai 
file yang dipanggil oleh kolom link_halaman.  
 Ketiga tabel monitoring  yang berisi lokasi, kadar CO, waktu dan 
Keterangan status. Dan untuk tabel terakhir berisikan database 
peringatan daya. Isi dari tabel tersebut yang akan dipanggil pada 
perintah PHP.  
Standar bahasa yang digunakan untuk mengakses dan melakukan 
manipulasi data dalam system basis data adalah SQL (Structured Query 
Language). SQL dieksekusi pada Database Management System 




Gambar 3.19 Flowchart Index 
Gambar 3.19 dapat dijelaskan bahwa pada saat alamat website 
diakses, maka halaman index login akan ditampilkan, apabila username 
dan password benar maka pengunjung akan masuk kehalaman Home, 
namun apabila username dan password yang dimasukkan salah maka 
pengunjung akan tetap berada pada halaman index login. Setelah 
pengunjung berhasil melakukan proses login dan masuk dalam submenu 
home, terdapat pilihan submenu lain yaitu submenu riwayat dan 
submenu monitoring, dimana apabila salah satu dari submenu tersebut 
dipilih maka secara otomatis isi akan berubah sesuai dengan submenu 
yang diinginkan. Proses akan berhenti pada saat pengunjung memilih 




3.3.3 Pembuatan Program dengan Dreamweaver dan Notepad C++ 
Ada beberapa program yang perlu dibuat dengan  menggunakan 
software dreamweaver dan Notepad C++ agar kadar CO dapat 
dimonitoring  melalui website. Program yang dibuat dengan 
menggunakan software dreamweaver yaitu  program HTML dan 
software Notepad C++ digunakan untuk membuat program PHP 
MySQL.  
Software dreamweaver digunakan untuk membuat tampilan 
website lebih menarik sesuai desain  yang diingikan. Software ini juga 
mempermudah kita untuk menyisipkan program database seperti PHP 
MySQL. 
Software notepad C++ digunakan untuk penyusunan program 
PHPMySQL yang nantinya akan disisipkan pada program HTML, 
Program PHP ini digunakan untuk memanggil data yang ada pada 
database online agar dapat ditampilkan pada website yang sudah 
didesain dengan HTML. 
3.3.4 Perancangan Tampilan Website 
Website yang telah kami buat memiliki alamat hosting 
http://monco.esy.es dimana pada halaman utamanya berupa halaman 
login sehingga tidak semua orang dapat mengakses halaman monitoring  
gas karbonmonoksida. Halaman utama dari perancangan website 
monitoring  kadar CO ini ditunjukkan pada gambar 3.20. 
 
Gambar 3.20 Tampilan Awal website 
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Tampilan website pada halaman kedua berupa halaman home. 
Halaman ini berisi tentang penjelasan singkat mengenai gas Carbon 
Monoxida. 
 
Gambar 3.21 Tampilan Halaman Home 
Tampilan website pada halaman kedua berupa halaman Database. 
Pada halaman ini kita dapat mengetahui database kadar gas CO secara 
lengkap yang dapat dicari berdasarkan tanggal yang diinginkan. 
 
Gambar 3.22 Tampilan Halaman Database 
Tampilan website pada halaman ketiga berupa halaman 
Monitoring . Pada halaman ini dapat diketahui data monitoring  yang 
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terbaru, pada halaman ini juga terdapat bunyi peringatan apabila 
terdapat pemutusan daya utama. 
 
Gambar 3.23 Tampilan Halaman Monitoring  
Tampilan website pada halaman yang terakhir berupa halaman 
Logout. Pada halaman ini diberikan fasilitas untuk keluar dari halaman 




4 BAB IV  
PENGUJIAN DAN ANALISA 
Bab ini dibagi menjadi tiga bagian. Pada bagian pertama dijelaskan 
mengenai hasil pengujian pada perangkat keras dan pada bagian kedua 
akan dijelaskan mengenai hasil pengujian pada media komunikasi yang 
merupakan tampilan pada website dan yang terakhir adalah pengujian 
keseluruhan dari cara kerja alat. pada masing-masing bagian akan 
ditunjukan implementasi dan mekanisme dari pengambilan data yang 
akan diberikan pengujian dari beberapa sampel, sehingga dapat diambil 
perbandingan dari masing-masing sampel tersebut.  
4.1 Pengujian Perangkat Keras 
Pengujian perangkat keras dalam tugas akhir ini meliputi 
pengujian rangkaian back-up daya, pengujian sensor gas MQ-7, 
pengujian rangkaian sensor tegangan dan pengujian rangkaian alarm.  
4.1.1 Pengujian Rangkain Back-up Daya 
Dalam pengujian rangkaian back-up daya dilakukan dengan 
menghubungkannya dengan baterai lipo dan power supply, pada saat 
power supply tidak memberikan sumber maka rangkaian back-up daya 
akan mengaktifkan baterai untuk menggantikan fungsi dari power 
supply. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui nilai 
keluaran dari tegangan battery back-up yang akan menjadi sumber 
cadangan dari mikrokontroler. 
























1 15 12.4 12.2 9.2 0.01 % 
2 15 12.4 12.4 9.3 0.01 % 
3 15 12.4 12.3 9.4 0.01 % 
4 15 12.4 11.8 9.0 0% 
5 15 12.4 11.9 9.1 0.01 % 
Dari percobaan yang dilakukan, tegangan output rangkaian back-
up daya memiliki tegangan output yang sesuai dengan perencanaan 
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sehingga dapat bekerja dengan baik dengan error rata-rata sebesar 0.01 
%, dengan demikian rangkaian back-up dayadapat bekerja sesuai dengan 
fungsi dari rangkaian daya pengganti. 
4.1.2 Pengujian Sensor Gas MQ-7 
Pengujian sensor gas MQ-7 dilakukan dengan dua metode, yaitu 
dengan metode kalibrasi dan metode pengukuran sampling gas yang 
mampu membedakan pembacaan sensor pada masing-masing gas.  
Pada kalibrasi sensor gas MQ-7 dilakukan dengan cara 
membandingkan output dari sensor MQ-7 yang sudah di konversi kan 
dengan metode ADC-DAC dan output konsentrasi dari alat ukur 
terstandar yakni CO meter. Tabel 4.2 adalah data hasil kalibrasi sensor 
pada asap kendaraan bermotor (knalpot) di Wisma Permai dan alat 
kalibrasi CO Meter. 
Tabel 4.2 Data Kalibrasi Sensor Gas MQ-7 dengan CO Meter 
Menit Ke- Nilai Sensor (PPM) Nilai CO Meter 
(PPM) 
Error  
1 33.31 33 0.01009 % 
2 33.31 33 0.01009 % 
3 33.11 33 0.01003 % 
4 33.31 33 0.01003 % 
5 33.31 33 0.01003 % 
6 33.11 33 0.01003 % 
7 33.11 33 0.01003 % 
8 32.91 33 0.0099 % 
 
Dari data kalibrasi pada tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa nilai 
yang ditampilkan sensor memiliki 0.01003 % error, hal ini dikarenakan 
sensitivitas dari sensor gas MQ-7. 
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Gambar 4.1 CO Meter 
Gambar 4.1 adalah alat kalibrasi yang digunakan pada pengujian 
sensor MQ-7. Dengan membandingkan nilai yang didapat dari tampilan 
CO Meter dan dilinierisasikan dengan sensor MQ-7 melalui pembacaan 
program mikrokontroler arduino. 
Pada pengujian monitoring kadar CO, dilakukan juga pengambilan 
data dengan metode sampel yang diperoleh dari asap kendaraan sepeda 
motor Honda Fit X. pengujian ini dilakukan untuk mengetahui nilai 
kadar CO  pada setiap kondisi yang berbeda-beda.  








Motor mulai di nyalakan 17.5 0.004 12.4 
motor di gas pelan 36.95 0.092 5.33 
motor di gas cepat 45 0.1125 4.34 
motor mulai berhenti 9.63 0.024 20.73 
 
Pada tabel 4.3 ditunjukkan data dari gas pembuangan sepeda motor 
Honda Fit X. dari tabel tersebut diketahui nilai kadar CO yang berbeda-
beda dalam setiap kondisi. kadar CO tertinggi yang dihasilkan oleh 
knalpot sepeda motor pada saat motor di gas cepat, semakin tinggi 




Gambar 4.2 Grafik Linierisasi Sensor MQ-7 
Pada gambar 4.2 dapat diketahui bahwa terdapat hubungan linier 
antara resistansi sensor MQ-7 dan nilai PPM konsentrasi gas. Dari 
gambar 4.2 diketahui persamaan linier yaitu y=-2.09282x + 49.58071. 
ketika telah didapat persamaan liniernya selanjutnya memasukkan nilai 
gas (x) kedalam persamaan tersebut. Dari persamaan linier yang didapat, 
berdasarkan perhitungan dihasilkan nilai resistansi yang paling besar (y) 
yaitu 29.42. hal ini sesuai dengan karakteristik sensor yang terdapat 
pada gambar 3.5. 
4.1.3 Pengujian Rangkaian Alarm 
Pada pengujian rangkaian alarm dilakukan dengan memutus power 
supply sehingga akan mengaktifkan rangkaian back-up daya, buzzer 
akan aktif apabila rangkaian back-up daya yang mendapatkan sumber 
dari baterai aktif sehingga akan memberikan tanda berupa  bunyi alarm 
apabila terjadi pemutusan daya dari sumber daya utama. Pada pengujian 
buzzer,didapatkan data pada tabel 4.4. 
Tabel 4.4 Data Pengujian Alarm 
Percobaan Keadaan Buzzer Keterangan  
1 














Dari data pada tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa buzzer dapat 
berbunyi dengan baik sesuai dengan fungsi nya yakni memberikan tanda 
1 2 3 4 












peringatan apabila terjadi pemutusan daya utama, buzzer akan berhenti 
berbunyi secara otomatis pada saat daya utama kembali berfungsi. 
4.1.4  Pengujian Sensor Battery 
Pada pengujian rangkaian sensor battery dilakukan dengan 
mengukur tegangan pada saat relay bekerja dan pada saat relay tidak 
bekerja, pengujian dilakukan dengan menggunakan manual voltage 
regulatro di Laboratorium Elektronika dasar. tujuan dari pengujian 
adalah untuk mengetahui nilai tegangan yang dibutuhkan rangkaian 
sensor battery untuk bekerja. 
Tabel 4.5 Pengujian Relay 12 V 
Pengujian 
Tegangan Relay Kerja 
(V) 
Tegangan Relay Mati 
(V) 
1 6.78 3.71 
2 6.87 3.70 
3 6.82 3.73 
Dari data tabel 4.5 diketahui bahwa tegangan rata-rata relay pada 
saat tidak bekerja adalah 3.72 V, keadaan ini digunakan pada saat saat 
tegangan battery 7.1 V, dan tegangan rata-rata relay pada saat bekerja 
adalah  6.82 V, keadaan ini digunakan pada saat tegangan battery 11.49 
V. 
4.2 Pengujian Komunikasi 
Pengujian perangkat komunikasi pada alat monitoring  kadar CO 
meliputi pengujian pada perangkat sistem mikrokontroler 328 dengan 
sensor gas MQ-7, pengujian pada perangkat sistem mikrokontroler 328 
dengan komunikasi SIM 900, dan pengujian monitoring  melalui 
website. 
4.2.1 Pengujian Mikrokontroler dan Sensor Gas MQ-7 
Pada pengujian mikrokontroler dan sensor MQ-7, dilakukan 
dengan menampilkan nilai yang dikeluarkan oleh sensor MQ-7 melalui 
serial monitor arduino. Gambar 4.2 adalah tampilan yang didapat dari 
pengujian sensor pada udara bebas. 
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Gambar 4.3 Tampilan Nilai Sensor MQ-7 pada Serial Monitor Arduino 
Pada gambar 4.3 adalah  pengujian pembacaan sensor pada serial 
monitor arduino, sehingga dapat diketahui sensor dapat mendeteksi 
kadar gas CO di udara sesuai dengan data yang ditampilkan pada alat 
kalibrasi terstandar CO meter. 
4.2.2 Pengujian Monitoring  Melalui Website 
Pada pengujian monitoring  melalui website, terlebih dahulu 
dilakukan pengujian update database. Dari pengujian ini didapatkan 
hasil yang ditunjukkan seperti gambar dibawah 4.3. 
 
Gambar 4.4 Tampilan Database Pada Website 
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Pada gambar 4.4 kolom status pada database dibiarkan tidak terisi 
karena secara otomatis akan terisi pada tampilan website, tergantung 
pada nilai yang ditampilkan oleh sensor (KadarCO). 
Pada pengujian database dilakukan juga pengujian waktu yang 
diperlukan untuk pengiriman pada database, pengujian dilakukan 
dengan mengirimkan nilai sensor dari mikrokontroler serta  
menggunakan GSM Shield SIM900 sebagai media komunikasi yang 
akan di terima oleh database server. Tujuan dari pengujian ini adalah 
untuk mengetahui waktu yang diperlukan pada proses pengiriman data. 
Tabel 4.6 Pengujian Pengiriman Data 
Percobaan Waktu Pengiriman 
(detik) 
Keterangan 
1 30 Sukses 
2 28 Sukses 
3 31 Sukses 
4 11 Sukses 
5 18 Sukses 
Pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa terdapat keterlambatan 
waktu pengiriman rata-rata sebesar 0.4 %, karena terdapat delay dari 
SIM 900 ke internet yang disebabkan oleh GSM Shield SIM 900 masih 
menggunakan mode jaringan 2G yang umumnya memiliki kecepatan 
pengiriman yang lebih lambat dari jaringan telekomunikasi yang 
umumnya telah menggunakan jaringan 3G dan 4G.. 
4.3 Pengujian Keseluruhan 
Pengujian Keseluruhan alat monitoring  kadar CO ini dilakukan 
dengan melakukan uji coba alat pada kondisi udara bebas di wisma 
permai pada tanggal 28 Mei 2016 pada pukul 10.00 WIB. Pengujian 
keseluruhan bertujuan untuk mengetahui berapa lama respon pengiriman 
data sensor pada website, serta mengetahui kerja battery back-up serta 
buzzer apabila daya utama tidak berfungsi. Pada pengujian keseluruhan 
ini diperoleh data seperti pada tabel 4.7. 
Tabel 4.7 Data Hasil Pengujian Keseluruhan 1 
Percobaan 
Waktu respon 
website pada saat 
alarm mati (dtk) 





1 20 4 Sukses 
2 21 1 Sukses 




website pada saat 
alarm mati (dtk) 





4 45 7 Sukses 
5 42 3 Sukses 
6 38 3 Sukses 
7 34 7 Sukses 
8 28 5 Sukses 
9 47 7 Sukses 
Dari data tabel 4.7 dapat diketahui bahwa rata-rata waktu 
pengiriman data ke website pada saat memakai daya dari sumber daya 
utama adalah 34 detik, dan waktu respon alarm pada saat daya utama 
kembali berfungsi adalah 5 detik dengan pengiriman data sukses. 
Tabel 4.8 Data Hasil Pengujian Keseluruhan 2 
Percobaan 
Waktu respon 
website pada saat 
alarm kerja(dtk) 





1 16 3 Sukses 
2 21 3 Sukses 
3 19 8 Sukses 
4 58 1 Sukses 
6 21 7 Sukses 
7 21 7 Sukses 
8 22 7 Sukses 
9 33 1 Sukses 
 
Dari data tabel 4.8 dapat diketahui bahwa rata-rata waktu 
pengiriman data ke website pada saat memakai daya dari battery back-
up adalah 28 detik, dan waktu respon alarm pada saat daya utama 
kembali berfungsi adalah 4.4 detik dengan pengiriman data sukses. 
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5          BAB V PENUTUP 
PENUTUP 
 
Bab penutup berisi tentang kesimpulan yang didapatkan selama 
proses pembuatan Tugas Akhir ini beserta saran untuk perbaikan dan 
pengembangannya 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil pengujian alat monitoring  kadar CO pada cerobong 
industri melalui website dengan komunikasi GPRS, dapat diambil 
kesimpulan bahwa  dalam melakukan beberapa kali pengambilan data 
untuk kalibrasi dengan bantuan CO meter sebagai pembanding, sensor 
MQ-7 yang kami gunakan memiliki tingkat error 1.003%.  Keadaan ini  
disebabkan oleh sensitivitas sensor oleh lingkungan seperti suhu dan 
debu. Pada pengiriman data sensor ke website dalam pengujian 
keseluruhan didapatkan hasil bahwa tidak ada data yang tidak terkirim 
dengan waktu rata-rata yang dibutuhkan pengiriman ± 30 detik dan 
respon alarm pada saat bekerja ataupun berhenti bekerja adalah ± 5 
detik.  
5.2 Saran 
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah merancang 
penggabungan alat monitoring  kadar CO yang ditampilkan pada website 
yang ditambah dengan komunikasi GSM dalam bentuk SMS agar kadar 
CO ini tidak hanya dapat di monitor namun juga dapat dikontrol. Juga 
perlu ditambahkan voltage divider dan sensor arus untuk mengetahui 
daya baterai secara terperinci sehingga pengguna dapat mengetahui nilai 
nominal dari daya baterai. Selain itu, perlu dilakukan pengujian nyata 


























6 DAFTAR PUSTAKA 
7  
[1] De Nevers, Noel, "Air Polutan Control Engineering", Mc Graw-
Hill in Water Resourch and Environmental Engineering,  pp. 464, 
1995. 
[2] Rezki, Nanda., Yusfi, Meqorry., dan Yendri, Dodon,  "Rancang 
Bangun Prototipe Pengurang Bahaya Gas Polutan", Jurnal, 
Politeknik Negeri Malang, Malang, 2007. 
[3] Ya`kut, Haris Aydin. , " Rancang Bangun Sitem Pengukur Gas 
Karbonmonoksida (CO) Menggunakan Sensor MQ-7 Berbasis 
Mikrokontroler Atmega 16A”, Tugas Akhir, Universitas 
Brawijaya, Malang, 2010. 
[4] Priyanto, Achmad R., Khamid, Nur , "Monitoring  Gas 
Karbonmonoksida diudara Berbasis Sistem Minimum DT51", 
Tugas Akhir, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 
2003. 
[5] Charisma, Ajeng DCP., Hudaya, Angga S., "Filter Elektrostatis 
dengan Pembersih Otomatis Menggunakan Mikrokontroler 
Atmega16 untuk Mengurangi Emisi Gas Buang Kendaraan 
Bermotor pada Bengkel", Tugas Akhir, UPM Politeknik 
Pajajaran, Surabaya, 2015. 
[6] Zainal, Fudin A., "Pengukuran Polusi dan Limbah di PT. 
Dirgantara Indonesia", Tugas Akhir, Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember, Bandung, 2000. 
[7] Nasita, Wrestina M., Sompie, Sherwin., dan Kendek, Elia A, 
"Rancang Bangun Alat Pembersih Udara Dalam Ruang Tertutup 
Dengan Metode Ionisasi", Tugas Akhir, UNSRAT, Manado, 
2015. 
[8] Gotbadger, Arduino Controller Epson Tm T88p Printer, 
http://gotbadger.org.uk/post/Arduino-controlled-EPSON-TM-
T88P-Printer, diakses tanggal 31 Maret 2016 
[9] SIM900 AT Command Manual 
[10] Sunomo, "Teknologi GPRS", Majalah Elekto Indonesia, No. 33, 
pp. 20-24, 2000. 








8 LAMPIRAN A 
LISTING PROGRAM KESELURUHAN 




#define pinPowerSIM900 9 
#define supply 3 
#define alarm 2 
#define battery 5 
RTC_DS1307 rtc; 
 
char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", 
"Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"}; 
 
SoftwareSerial SIM900(7, 8); //tx,rx configure software serial port 
 
 int Daya; 
 int DayaBat; 
 float sensorValue; 
 float voltage; 
 float KadarCO; 
  
void setup(){ 
  //setup RTC 
//setup power SIM900 
powerUpOrDown(); 
SIM900.begin(19200);  //setup koneksi SIM900              
  SIM900power();   
  delay(5000);  // give time to 
  pinMode(supply, INPUT); 
  pinMode(alarm, OUTPUT); 
  pinMode (battery, OUTPUT); 
 
  if (! rtc.begin())  
  { 
    Serial.println("Couldn't find RTC"); 
    while (1); 
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  } 
 
 if (! rtc.isrunning()) { 
    Serial.println("RTC is NOT running!"); 
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was 
compiled 
    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); 
    // This line sets the RTC with an explicit date & time, for 
example to set 
 
  } 
// Serial.begin(9600); 
  Serial.begin(9600);  // setup koneksi serial PC 
  pinMode(supply, INPUT); 
  pinMode(alarm, OUTPUT); 




// software equivalent of pressing the GSM shield "power" button 
{ 
  digitalWrite(9, HIGH); 
  delay(1000); 
  digitalWrite(9, LOW); 




  sensorValue = analogRead(A2); 
  voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); 
  KadarCO = voltage * 500.9800/95; //program pembacaan sensor 
  DateTime now = rtc.now(); //rtc aktif 
    SIM900.println("AT+SAPBR=3,1,\"Contype\",\"GPRS\""); 
  delay(1000); 
 SIM900.println("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"internet\""); //AT 
Command for IP Application 
  delay(1500); 
 SIM900.println("AT+SAPBR=1,1"); 
  delay(1500); 
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  SIM900.println("AT+SAPBR=2,1"); 
  delay(2000); 
  SIM900.println("AT+CGATT?"); //Attach or Detach from GPRS 
Support (cek koneksi gprs) 
  delay(100); 
  SIM900.println("AT+HTTPINIT"); //memulai perintah SIM900 
  delay(100); 
 SIM900.println("AT+HTTPPARA=\"CID\",1"); 
  delay(1000); 
SIM900.print("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"monco.esy.es/sim900





  SIM900.print("&id_waktu="); 
   SIM900.print( now.year()); 
  SIM900.print( "-"); 
 SIM900.print( now.month()); 
 SIM900.print( "-"); 
 SIM900.print( now.day()); 
 SIM900.print( "%20"); 
 SIM900.print( now.hour()); 
 SIM900.print( ":"); 
 SIM900.print( now.minute()); 
 SIM900.print( ":"); 






   SIM900.print("&DayaBat="); 
  SIM900.print(DayaBat); // menampilkan data yang dikirim 
 
 
  //Serial.print("/"); 
  //SIM900.print("&id_waktu="); 
  //SIM900.print("2016-05-21 09:30:15"); 
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 // Serial.print(":"); 
  SIM900.println("\""); 
            delay(500); 
          SIM900.println("AT+HTTPACTION=0"); //HTTP method 
action 
            delay(1000); 
          SIM900.println("AT+HTTPTERM"); 
            delay(500); 
            SIM900.println("AT+SAPBR=0,1"); 
            delay(500); 
} 
  
void loop()  
{  
  label : 
  DateTime now = rtc.now(); 
      
   Serial.print(now.year(), DEC); 
    Serial.print('/'); 
 Serial.print(now.month(), DEC); 
  Serial.print('/'); 
  Serial.print(now.day(), DEC); 
 Serial.print(" ("); 
   Serial.print(daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]); 
   Serial.print(") "); 
   Serial.print(now.hour(), DEC); 
    Serial.print(':'); 
   Serial.print(now.minute(), DEC); 
   Serial.print(':'); 
   Serial.print(now.second(), DEC); 
   Serial.println(); 
 
    delay(1000); 
   
          Daya = digitalRead(supply); //Membaca nilai (high or low) 
yang dikirimkan oleh power supply 
DayaBat= digitalRead(battery); //Membaca nilai (high or low) 
yang dikirimkan oleh battery 
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          delay(100); 
 
          if (Daya == HIGH) 
          { 
            digitalWrite(alarm,LOW); 
            Serial.print("&Daya="); 
            Serial.print("1"); 
            digitalWrite(battery,HIGH); 
            Serial.print("&DayBat="); 
            Serial.print("1"); 
 
          } 
          else  
          { 
            digitalWrite(alarm,HIGH); 
          Serial.print("&Daya="); 
            Serial.print("0"); 
            digitalWrite(battery,HIGH); 
            Serial.print("&DayBat="); 
            Serial.print("1"); 
            digitalWrite(battery,LOW); 
            Serial.print("&DayBat="); 
            Serial.print("0"); 
          } 
            SendSQL(); //menampilkan data yang terdapat pada 
lingkup SendSQL 
    
} 
void powerUpOrDown(){ 
  digitalWrite(pinPowerSIM900,HIGH); 
  delay(750); 
  digitalWrite(pinPowerSIM900,LOW); 
  delay(1000); 
} 
A.2.  Listing Program HTML dan PHP 
1. Listing Program CSS ‘Style.css’ 
body { 
    background-color:#efeff5; 
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 background-image: url(../images/bg3.jpg); 
 border: thick solid #C00; 
 padding: 10px; 







 font-size: 32px; 
 font-family: "Times New Roman", Times, serif; 
 color: #C03; 
 font-weight: bold; 
 text-align: center; 
 border: medium solid #CFF; 
 margin: 20px; 
 padding: 20px; 







 margin: 10px; 








 background-image: url(../images/bg3.jpg); 
 background-position: left; 
 padding-top: 10px; 
 padding-right: 10px; 
 padding-bottom: 20px; 
 padding-left: 10px; 
 margin-top: 10px; 
 margin-right: 0px; 
 margin-bottom: 5px; 
 margin-left: 0px; 












 font-family:"Comic Sans MS", cursive; 
 font-size: 12px; 
 background-image: none; 
 padding-top: 20px; 
 padding-right: 20px; 
 padding-bottom: 20px; 
 padding-left: 20px; 





























































 display: list-item; 
 margin:0 0 0 -40px; /*list item mamakan 40px */ 
 width:250px; 
 padding:10px 0 10px 0; /*memberi nilai space pada masing-
masing list*/ 
 text-align:center; 
 border-bottom:2px solid #e6e6ff; /*memberi border*/ 
 color: #C33; 









 display: list-item; 
 margin:0 0 0 -40px; /*list item mamakan 40px */ 
 width:250px; 
 padding:10px 0 10px 0; /*memberi nilai space pada masing-
masing list*/ 
 text-align:center; 
 border-bottom:2px solid #e6e6ff; /*memberi border*/ 
 border-left:2px solid #e6e6ff; 
 border-right:2px solid #e6e6ff; 
} 
#contain #header h1 strong { 
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 font-size: 24px; 
} 
#contain #header h1 strong { 
 color: #C00; 
 font-size: 36px; 
} 
#contain #header blockquote h1 samp { 
 font-weight: normal; 
 color: #C33; 
} 
#contain #header blockquote h1 samp { 
 font-weight: bold; 
 font-family: "Times New Roman", Times, serif; 
 font-size: 30px; 
} 
#contain #header p { 
 font-weight: bold; 
} 
#contain #header p { 
 font-family: MS Serif, New York, serif; 
} 
#contain #footer #bottom { 
 color: #FFF; 
} 
#contain #isi #container h3 strong { 
 color: #F00; 
} 
#contain #isi #container h3 strong { 
 font-family: "Comic Sans MS", cursive; 
} 
#contain #isi #container h3 strong { 
 font-weight: bold; 
} 
#contain #isi #container h3 strong { 
 font-size: 24px; 
} 
#container h4 { 
 font-size: 16px; 
} 
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#container h4 { 
 font-size: 14px; 
} 
#container h4 { 
 font-size: 12px; 
 font-family: "Times New Roman", Times, serif; 
} 
#container h3 strong { 
 font-family: "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-
serif; 
 color: #666; 
} 
#container h3 strong { 
 font-family: MS Serif, New York, serif; 
 color: #C03; 
} 
#container h2 { 
 font-size: 14px; 
} 
#container p { 
 
} 
#container p { 
 font-size: 18px; 
} 
#container p { 
 color: #C30; 
} 
#container p { 
 font-size: 36px; 
 text-align: center; 
} 
#container p { 
 font-size: 14px; 
 text-align: left; 
 color: #000; 
} 













/*kode buat konek*/ 
if (!$connect) /*jika tidak konek*/ 




3. Listing Program File PHP ‘Index.php’ 
<?php 
include "../public_html/konek.php"; 
if(!isset($_GET['link_to']) OR $_GET['link_to']=='') /* jika 
variabel $_GET dengan link yang dimaksud bernilai kosong maka 





 <title>MONITORING  KADAR CO</title> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="../SIP/css/style.css"> <!-- external style sheet --> 
 </head> 
<body> 
  <div id="contain"> 
   <div id="header"> 
     <p align="center"><img src="images/ITS 
LOGO.jpg" alt="logo ITS" width="150" height="150" align="left" 
/><img src="images/D3TEKTRO.jpeg" alt="D3TEKTRO" 
width="150" height="150" align="right" /></p> 
     <div align="center"> 
       <blockquote> 
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         <div align="center"> 
           <blockquote> 
             <p><samp>Monitoring   Kadar 
<em>CO</em> pada Cerobong Industri melalui <em>Website 
</em>dengan Komunikasi <em> GPRS</em></samp></p> 
             <p>&nbsp;</p> 
</blockquote> 
            </div> 
       </blockquote> 
     </div> 
    </div> 
   <div id="side" class="fl-left"> <!-- side 
dan isi perlu ditata letaknya karena dalam satu grs hrzntl --> 
   
     <?php 
     if (empty 
($_SESSION['username']) AND empty($_SESSION['nip'])) /* 
tujuannya agar log in dahulu sebelum buka page lain */ 
     { 
     echo" 
     <form method='POST' 
action='page/proc_home.php'> 
       <fieldset> 
       <legend 
style='color:#f03;font-family: Comic Sans MS, 
cursive';><MARQUEE> Masukkan ID Anda 
</MARQUEE></legend> 
       <user 
style='color:#f03;font-family:Comic Sans MS, 
cursive';>Username</user><br> 
      
        <table width='215'; 
height='42'; border='1'; cellpadding='1.5'; cellspacing='1'; text-
align: 'center';> 
        <tr> 
       <th width='207'; 
scope='row'; > 
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      <input type='text' 
name='username' text-align: 'center' placeholder='masukkan nama 
id' value=''> 
      <br> 
      </th></tr> 
      </table> 
      <br> 
      <pass 
style='color:#f03;font-family: Comic Sans MS, 
cursive';>Password</pass><br> 
       <table 
width='215'; height='42'; border='1'; cellpadding='1.5'; 
cellspacing='1'; text-align: 'center';> 
        <tr> 
<th width='207'; scope='row'; > 
       
 <input type='password' name='password' text-align: 'center' 




<input type='submit' value='Masuk'> 
       </fieldset> 
     </form> 
     "; 
 } 
 else { 
  echo "<ul id='menu'>";    
  
 include "../konek.php"; 
     $sql = "SELECT * FROM 
halaman WHERE status_halaman='aktif'"; 
     $query = 
mysqli_query($connect, $sql); 
     while ($data = 
mysqli_fetch_assoc($query)) 
 {  
     
 if("link_to=".$_GET['link_to']==$data['link_halaman']) 
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 {$submenu = "submenu_active";} 
 else 
 {$submenu = "submenu";} 
 echo "<a href='index.php?$data[link_halaman]'><li 
id='$submenu'>$data[judul_halaman]</li></a>";  
     } 
if(isset ($_SESSION['username'])AND isset($_SESSION['nip'])) 
{ echo "<a href='page/proc_logout.php'><li 
id='$submenu'>Logout</li></a>";} 
 echo "</ul>"; 
} 
      
?> 
 </div> 
<div class="fl-right" id="isi"> 
<div id="container"><?php include 
"../public_html/page/inc_pages.php"; ?> 
    </div> 
   </div> 
   
    <div id="footer" class="fl-clear"> 
   <p id="bottom"> created for final project by 
@EkaBintiSolikah dan @RakaAnthonyElfreda</p> 




4. Listing Program File PHP ‘Home.php’ 
<?php 
if (isset ($_SESSION['UserName']) AND 
isset($_SESSION['Password'])) 
{ 

















/*kode buat konek*/ 
if (!$connect) /*jika tidak konek*/ 





 <title>MONITORING  KADAR CO</title> 




  <h1>Carbon Monoxida (CO)</h1> 
     
 
    <h3 align="justify"> <strong>Properties of Carbon 
Monoxide</strong><br /> 
  <strong>What is carbon monoxide?</strong></h3> 
<h4 align="justify"><br /> 
      Carbon monoxide is the product formed by the incomplete 
combustion of materials containing carbon. The molecular formula 
is CO. Carbon monoxide is usually present in the workplace as a 
gas. It can, however, be liquefied and solidified. Carbon monoxide 
is produced in large amounts by several industrial processes.</h4> 
    <h3 align="justify"><br /> 
  <strong>How is carbon monoxide produced?</strong><br /> 
  </h3> 
  <h4 align="justify">Aside from a small number of production 
processes and laboratory activities, carbon monoxideis produced 
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by the <strong>incomplete combustion </strong>of materials 
containing carbon. This means that it<br /> 
    is produced from anything that will burn. Solid, liquid or 
gaseous materials are converted into other substances called 
<strong>combustion product</strong>. Burning (or combustion) 
may be <strong>complete </strong>(if only water, carbon dioxide 
and other oxides are formed) or incomplete (if carbon monoxide is 
produced as well).<br /> 
  </h4> 
      <h2>created by :</h2> 
      <h4>Eka Binti Solikah (2213039003)</h4> 
    <h4>Raka Anthony Elfreda (2213039018)</h4> 





6. Listing Program File PHP Riwayat ‘Database.php’ 
<html> 
  <head> 
 <meta http-equiv="refresh" content="25"> 
    




echo "<form method='POST' 
action='index.php?link_to=database'>"; 
 $tgl_skrg = date("d"); 
 $bln_skrg = date("m"); 
 $thn_skrg = date("Y"); 
echo "<select name='id_lokasi'> 









<table border ="1" style="width:500px;"> 
 
      
 <tr> 
  <td><b>Lokasi</b></td> 
  <td><b>Kadar CO</b></td> 
  <td><b>Waktu</b></td> 
  <td><b>Status</b></td> 
  <td><b>Daya</b></td> 
<td><b>Baterai</b></td> 












/*kode buat konek*/ 
if (!$connect) /*jika tidak konek*/ 




 $sql = "SELECT * FROM kadarco WHERE id_lokasi = 
'$_POST[id_lokasi]' AND DAYOFMONTH(id_waktu) = 
'$_POST[tanggal]' 
 AND MONTH(id_waktu) = '$_POST[bulan]' AND 
YEAR(id_waktu) = '$_POST[tahun]'"; 
 $query = mysqli_query($connect, $sql); 
 while($data = mysqli_fetch_assoc($query)) 
 { 
  $lokasi = $data['id_lokasi']; 
  $CO = $data['KadarCO']; 
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  $waktu = $data['id_waktu']; 
  $Status =$data['Status']; 
  $daya = $data['Daya']; 
$baterai = $data['DayaBat'];  
   
if ($CO>126) 
 {$Status="Berbahaya";} else if 
($CO>=51){$Status="Rawan";} else {$Status="Normal";}  
   
if ($daya==1) 
   {$daya="PLN<img src='images/pln.jpg'>";} 
else if ($daya==0){$daya="baterai<img 
src='images/baterai.jpg'>";} 
              
   
if ($baterai==1) 
   {$baterai="Normal<img 
src='images/1.jpg'>";} else  {$baterai="Lemah<img 
src='images/2.jpg'>";} 
    
   




   
 } 
} 










7. Listing Program File PHP Monitoring  ‘Monitoring .php’ 
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<html> 
  <head> 
 <meta http-equiv="refresh" content="10"> 
   
    <title>Monitoring </title> 
 </head> 
 <body> 
<table border ="1" style="width:500px; "> 
 
      
 <tr> 
  <td><b>Lokasi</b></td> 
  <td><b>Kadar CO</b></td> 
  <td><b>Waktu</b></td> 
  <td><b>Status</b></td> 
  <td><b>Daya</b></td> 
                 <td><b>Baterai</b></td> 













/*kode buat konek*/ 
if (!$connect) /*jika tidak konek*/ 
{ die("Connection Failed:" . mysqli_connect_error()); } 
 
 $sql = "SELECT * FROM data_monitoring ";  
 $query = mysqli_query($connect, $sql); 
 while($data = @mysqli_fetch_assoc($query)) 
   
 { 
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  $lokasi = $data['id_lokasi']; 
  $CO = $data['KadarCO']; 
  $waktu = $data['id_waktu']; 
  $Status =$data['Status']; 
  $daya = $data['Daya']; 
                $baterai=$data['DayaBat']; 






var audio1 = document.createElement('audio'); 





}   
  
if ($CO>126) 
  {$Status="Berbahaya";} else if 
($CO>=51){$Status="Rawan";} else {$Status="Normal";}  
   
  if ($daya==1) 
   {$daya="PLN<img src='images/pln.jpg'>";} 
else if ($daya==0){$daya="baterai<img 
src='images/baterai.jpg'>";} 
                
 
  if ($baterai==1) 
   {$baterai="Normal<img 
src='images/1.jpg'>";} else {$baterai="Lemah<img 
src='images/2.jpg'>";} 
    
   





   
  
} 




echo "<a href='page/cetak2.php'> cetak </a>"; 
?> 
   
</body> 
</html> 
8. Listing Program File PHP ‘SIM900.php’ 
<?php 
 
@mysql_connect("localhost", "u983381334_eka", "ekaraka114") or 
die(mysql_error());  
mysql_select_db("u983381334_raka") or die(mysql_error());  
  
$sql = "UPDATE data_monitoring  SET KadarCO='$_GET 
[KadarCO]',  id_waktu='$_GET[id_waktu]', Daya='$_GET[Daya]', 
DayaBat='$_GET[DayaBat]' WHERE id_lokasi='pg.1234'"; 
        $query = mysql_query($sql); 
 
$sql = "INSERT INTO kadarco (id_lokasi, KadarCO, id_waktu, Daya, 
DayaBat) VALUES ('pg.1234' ,'$_GET[KadarCO]' ,'$_GET[id_waktu]' 
,'$_GET[Daya]' ,'$_GET[DayaBat]')"; 







TAMPILAN ALAT KESELURUHAN 
 
Alat Monoitoring Kadar CO Pada Cerobong Industri Dengan 




B.1. Tampilan Tampak Samping 
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